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DE – Gebrauchsanleitung
Zulässiger Gebrauch
Der Heizkörper darf nur zum Heizen von 
Innen räumen und zum Trocknen von Textilien 
und wärmebeständigen Materialien verwen-
det werden. 
Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungs-
gemäß und daher unzulässig.
Fehlgebrauch
Der Heizkörper ist nicht geeignet als Sitz-
gelegenheit, Kletter- oder Steighilfe.

Sicherheitshinweise

 WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

110 °C (230 °F) heiß werden. 
 Seien Sie vorsichtig beim Berühren des 

Heizkörpers.

 VORSICHT 

Verbrühungsgefahr beim Entlüften durch 
herausspritzendes Heißwasser!

 Schützen Sie Ihr Gesicht und Ihre Hände. 

Elektro-Zusatzbetrieb (IDV11)
 Betreiben Sie den Heizkörper nicht mit be-

schädigtem Anschlusskabel. 
 Stellen Sie sicher, dass der Rücklauf offen 

ist. Bei Erwärmung nimmt das Volumen des 
Wassers zu.

 Drehen Sie den Thermostatkopf zu.

Wartung
 Entlüften Sie den Heizkörper nach der In-

betriebnahme und nach längeren Betriebs-
unterbrechungen. 

Reinigung
 Verwenden Sie nur milde, nicht scheuernde 

Reinigungsmittel. 

Reklamation
 Wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker.

Montage und Reparaturen
 Lassen Sie die Montage und Reparaturen 

nur vom Fachhandwerker ausführen, damit 
Ihre Gewährleistungsansprüche nicht er-
löschen. 

Entsorgung
 Führen Sie ausgediente Heizkörper mit Zu-

behör dem Recycling oder der ordnungs-
gemäßen Entsorgung zu. Beachten Sie die 
örtlichen Vorschriften. 

DE – Montageanleitung
Der Heizkörper darf nur von einem Fachhand-
werker montiert werden.
Bei Elektro-Zusatzbetrieb (IDV11) dürfen fol-
gende Tätigkeiten nur von einer Elektrofach-
kraft gemäß BGV A3 durchgeführt werden:
• Montage und Anschluss des Elektro-Sets  
• Anschluss des Heizstabs an Elektro-Set 

Sicherheitshinweise
 Vor der Montage diese Anleitung gründlich 

lesen. 
 Nach der Montage die Anleitung dem End-

verbraucher überlassen.
 Sicherheitshinweise in der separaten An-

leitung des Elektro-Sets beachten.

 GEFAHR

Lebensgefahr!
 Lage der Versorgungsleitungen (Strom, 

Gas, Wasser) prüfen.
 Keine Leitungen anbohren.

 WARNUNG

Verletzungsgefahr! 
 Gewicht des Heizkörpers beachten (siehe 

Seite 37).
 Ab 25 kg mit Hebeeinrichtung oder meh-

reren Personen arbeiten. 

 WARNUNG

Personen- und Sachschäden!
 Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. 

Gewicht des befüllten Heizkörpers (siehe 
Seite 37) und mögliche Zusatzlasten be-
achten.

 Befestigungsmaterial auf Eignung prüfen 
und auf die bauliche Situation abstim-
men. 

 Gesonderte Anforderungen, z. B. für 
öffentliche Gebäude (Schulen o. Ä.), 
berücksichtigen.
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Einsatzbedingungen
 Betriebsbedingungen für Warmwasser-

Heizungsanlagen gemäß DIN 18380 "VOB 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen" einhalten. 

 Wasserbeschaffenheit gemäß VDI 2035 
"Vermeidung von Schäden in Warmwasser-
Heizungsanlagen" einhalten. 

 Einsatzgrenzen in Feuchträumen gemäß 
DIN 55900 "Beschichtungen für Raumheiz-
körper" beachten. 

 Heizkörper nur in geschlossenen Heizungs-
systemen einsetzen. 

 Heizkörper nur in der Schutzverpackung la-
gern und transportieren.

 Mindestabstände zwischen Heizkörper und 
umgebenden Teilen für Luftzirkulation be-
achten: 50 mm.

Bei Elektro-Zusatzbetrieb:
 Schutzbereiche gemäß DIN VDE 0100-701 

beachten. Darüber hinaus alle örtlichen 
Vorschriften beachten. 

 Heizstab nur mit der zugelassenen Span-
nung betreiben (siehe Typenschild). 

Reklamation 
 An den Lieferanten wenden. 

Entsorgung
 Verpackung und nicht benötigte Teile dem 

Recycling oder der ordnungsgemäßen 
Entsorgung zuführen. Die örtlichen Vor-
schriften beachten. 

Technische Merkmale 
• Betriebsdruck: max. 6 bar
• Prüfdruck: 7,8 bar
• Vorlauftemperatur: 

 – Heißwasser bis 110 °C (230 °F) 
 – bei Elektro-Zusatzbetrieb bis 80 °C

• Elektrischer Anschluss (bei Elektro-Zusatz-
betrieb):
 – Heizstab unten rechts oder links im 

Heizkörper vormontiert
 – Anschluss über Elektro-Set 
 – Heizstab bei IDV10 nicht nachrüstbar

Montage 
Heizkörper mit montiertem Heizstab (IDV11) 
so abstellen, dass das Kabel nicht geknickt 
oder beschädigt wird. 

Vorbereitende Tätigkeiten (siehe Abb. 1–9)
 Bei Elektro-Zusatzbetrieb sicherstellen, dass 

in Kabelreichweite eine vorschriftsmäßig 
installierte Gerätedose (230 V, Absicherung 
16 A) vorhanden ist. 

 Lieferumfang auf Vollständigkeit und Schä-
den prüfen. 

 Benötigtes Werkzeug bereitlegen.
 Schutzverpackung zur Montage nur an den 

Befestigungs- und Anschlusspunkten ent-
fernen. 

Von der Vorderseite des Heizkörpers aus ges-
ehen sind werksseitig der Vorlauf (VL - unte-
re Bohrung offen) links und der Rücklauf (RL 
- obere Bohrung offen) rechts (siehe Abb. A). 

 Um Vorlauf und Rücklauf zu wechseln: 
In den Anschluss-Stutzen die Maden-
schrauben tauschen.

 Anschlussverschraubung dicht auf die An-
schluss-Stutzen schrauben. 

 Den Entlüftungsstopfen einschrauben.
 Lange Befestigungsschrauben in die oberen 

Muffen einschrauben und festziehen.
 Distanzbolzen in die unteren Muffen ein-

schrauben und festziehen.
 Bei Elektro-Zusatzbetrieb: Heizstab mit 

einem Anziehdrehmoment von 20 Nm fest-
ziehen.

 Ggf. im Lieferumfang vorhandene Acces-
soires, z. B. Handtuchstange, montieren (si-
ehe separate Anleitung).

Obere Befestigungen montieren (siehe 
Abb. 10–13)

 Bohrpunkte anzeichnen (siehe Abb. A).
 Löcher bohren und Dübel setzen.
 An den Wandlagern die Sicherungs-

schrauben ausschrauben und die Aufnah-
men herausziehen. 

 Wandlager mit Innensechskant-Schrauben 
anschrauben. Dabei auf die Lage der Boh-
rung achten. 

 Aufnahmen in die Wandlager einsetzen. 
Dabei auf die Lage der Öffnungen achten.

 Aufnahmen mit den Sicherungsschrauben 
nur handfest anschrauben. So können 
die Aufnahmen zum Ausrichten noch ver-
schoben werden.
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Untere Distanzhalter vormontieren (siehe 
Abb. 14) 

 Gewindestifte in Distanzhülse vormontie-
ren. 

 Distanzhülse mit dem Langloch nach unten 
auf den Distanzbolzen schieben und ggf.  

 Beide Distanzhalter am Heizkörper montie-
ren.

Heizkörper einhängen und ausrichten (siehe 
Abb. 15–19)
Beim Ausrichten die Lage der Anschluss-Rohre 
beachten. Die beiden Klemmverschraubungen 
müssen sich ohne Schwierigkeiten auf die 
Gewinde der Anschluss-Verschraubung auf-
schrauben lassen und in den Anschluss-Rohren 
darf es zu keinen Verspannungen kommen. 

 Zwei Klemmverschraubungen (nicht im 
Lieferumfang enthalten) auf die Anschluss-
Rohre aufstecken.

 Heizkörper über die Schrauben in die Auf-
nahmen einhängen. Dabei darauf achten, 
dass der Heizkörper einrastet.

 Um den Heizkörper seitlich auszurichten: 
Aufnahmen verschieben.

 Um den Wandabstand einzustellen: Auf-
nahmen herausziehen oder hineindrücken.

 Um die Höhe einzustellen: An der Auf-
nahme die Einstellschraube drehen.

Untere Distanzhalter montieren und Heiz-
körper befestigen (siehe Abb. 20–30) 

 Untere Distanzhalter so weit heraus-

und der Heizkörper gerade hängt.
 Obere Sicherungsschrauben fest anziehen.
 Untere Bohrlöcher für die Distanzhalter 

markieren.
 Sicherungsbügel nach hinten drücken und 

Heizkörper aushängen. Heizkörper so ab-
stellen, dass der Thermostatkopf und der 
Heizstab (IDV11) nicht beschädigt werden.

 An den unteren Markierungen die Löcher 
bohren und Dübel setzen.

 Beide Distanzhalter vom Heizkörper de-
montieren.

 Beide Distanzhalter an der Wand fest-
schrauben. 

 Heizkörper über die Schrauben in die Auf-
nahmen einhängen. Dabei darauf achten, 
dass der Heizkörper einrastet. 

 Beide Abdeckkappen aufdrücken und nach 
hinten schieben. 

 Beide Distanzhalter mit Gewindestiften 
festschrauben. 

Anschluss (siehe Abb. 31)
 Die beiden Klemmverschraubungen fest-

schrauben. 
Abschließende Tätigkeiten (siehe Abb. 32)

 Heizkörper mit der Schutzverpackung voll-
ständig abdecken. 

Inbetriebnahme
 Schutzverpackung zur Endreinigung oder 

vor der Inbetriebnahme vollständig ent-
fernen. 

 Heizkörper befüllen und über die Ent-
lüftung (E) entlüften. Verbrühungsgefahr!

 Heizkörper und Anschlüsse auf Dichtheit 
prüfen.

Elektrischer Anschluss (bei Elektro-Zusatz-
betrieb)

 Folgende Tätigkeiten von einer Elektro-
fachkraft durchführen lassen (gemäß sepa-
raten Anleitungen):
 – Montage und Anschluss des Elektro-Sets  
 – Anschluss des Heizstabs an Elektro-Set
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EN – Instructions for use
Permissible use
The radiator may only be used for heating in-
terior spaces and drying textiles and thermally 
stable materials. 
Any other use is contrary to the intended pur-
pose and therefore not permissible.
Misuse
The radiator is not usable as a seating accom-
modation, climbing or lifting support.

Safety instructions

 WARNING

Risk of burns!

 Be careful when touching the radiator.

 CAUTION 

Risk of burns due to squirting hot water 
when evacuating air!

 Protect your face and hands. 

Electrical accessory operation (IDV11)
 Do not operate the radiator with a dam-

aged connection cable. 
 Make sure that the return is open. Heating 

increases the water's volume.
 Close the thermostatic head.

Maintenance
 Vent the radiator after commissioning and 

following lengthy interruptions of opera-
tion. 

Cleaning
 Use only mild, non-abrasive cleansing 

agents. 

Complaint
 Contact your local dealer.

Installation and repairs
 Have the installation and repairs performed 

by a specialized tradesman so that your 
claims under warranty are not forfeited. 

Disposal
 Recycle or dispose of disused radiators, in-

cluding accessories, properly. Observe local 
regulations. 

EN – Installation instructions
The radiator may only be installed by a special-
ized tradesman.
For electrical accessory operation (IDV11) the 
following activities may only be performed 

BGV A3:
• Installation and connection of the electric 

set 
• Connection of the heating element to the 

electric set 

Safety instructions
 Read these instructions thoroughly prior to 

installation. 
 After installation pass the instructions on 

to the end user.
 Observe the safety directions in the sepa-

rate electric set instructions.

 DANGER

Life-threatening situation!
 Check the condition of the supply lines 

(electricity, gas, water).
 Do not drill into any lines.

 WARNING

Risk of injury! 
 Take the radiator's weight into account 

(see page 37).
 At 25 kg and above, work with lifting 

equipment or several persons. 

 WARNING

Personal injury and material damage!
 Check the base for adequate carrying ca-

pacity. Take the weight of the  radi-
ator (see page 37) and possible additional 
loads into account.

 Check fasteners for applicability and tai-
lor them to the structural situation. 

 Special requirements, e.g. for public 
buildings (schools or the like), must be 
taken into account.

Operating conditions
 Maintain operating conditions for hot 

water heating installations according to 
DIN 18380 "VOB Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen [Construction 
Contract Procedures]". 
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 Maintain water's condition according to 
VDI [Association of German Engineers] 
2035 "Prevention of damage in water heat-
ing installations". 

 Observe limitations of use in damp loca-

radiators". 
 Use radiator only in closed heating systems. 
 Store and transport radiator only in the 

protective packaging.
 Make allowance for minimum clearances 

between the radiator and adjacent parts 
for air circulation: 50 mm.

For electrical accessory operation:
 Take protective areas according to DIN VDE 

0100-701 into account. Also follow all local 
regulations. 

 Operate the heating element only with the 
voltage approved (see rating plate). 

Complaint 
 Contact the supplier. 

Disposal
 Packaging and any parts that are not need-

ed should be recycled or disposed of prop-
erly. Observe local regulations. 

Technical features 
• Operating pressure: max. 6 bar
• Test pressure: 7.8 bar
• Flow temperature: 

 – Hot water up to 110 °C (230 °F) 
 – for electrical accessory operation up to 

80 °C
• Electrical connection (for electrical acces-

sory operation):
 – Heating element preinstalled on the ra-

diator at the bottom right or left
 – Connection via electric set 
 – Heating element for IDV10 cannot be 

Installation 
With the heating element (IDV11) installed po-
sition the radiator in such a way that the cable 
is not kinked or damaged. 
Preliminaries (see Fig. 1–9)

 For electrical accessory operation make sure 
that a connector socket (230 V, fuse protec-
tion 16 A) installed according to regulation 
is present within the range of the cable. 

 Check the delivery for completeness and 
damage. 

 Preposition requisite tools.
 When installing, only remove protective 

packaging at the fastening and connection 
points. 

the return (RL [return] - top hole free) is on the 
right ex works (see Fig. A). 

 
set screws on the connecting pieces.

 Screw the converter tightly onto the con-
necting pieces. 

 Screw the air vent plug in.
 Screw long fastening screws into the upper 

sleeves and tighten.
 Screw spacer bolts into the lower sleeves 

and tighten.
 For electrical accessory operation: Tighten 

the heating element with 20 Nm tighten-
ing torque.

 If any accessories are supplied, e.g. towel 
rod, install (see separate instructions).

 Mark drilling positions (see Fig. A).
 Drill holes and seat dowel.
 Screw the lock screws in the wall brackets 

out and pull the holders out. 
 Fasten the wall brackets with Allen screws. 

On doing so pay attention to the position 
of the hole. 

 Insert the holders in the wall brackets. On 
doing so pay attention to the position of 
the openings.

 Fasten the holders with the lock screws just 

be adjusted for alignment.
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Preinstall the bottom spacer (see Fig. 14) 
 Preinstall the setscrews in the spacer sleeve. 
 Push the spacer sleeve with the slot to the 

bottom onto the spacer bolt and if neces-
sary lock into position with setscrews.

 Install both spacers on the radiator.
Mount the radiator and align (see Fig. 15–19)
When aligning, take the position of the con-
necting pipes into account. Both compression 

tensioning on the connecting pipes must be 
avoided. 

 
in the delivery) onto the connecting pipes.

 Hook the radiator onto the holders past the 
screws. In doing so make sure that the ra-
diator locks into place.

 To align the radiator laterally: Adjust the 
holders.

 To adjust the wall spacing: Pull out or push 
in the holders.

 To adjust the height: Turn the adjusting 
screw on the holder.

Install the bottom spacer and mount the 
radiator (see Fig. 20–30) 

 Slide the bottom spacers out until they bear 
on the wall and the radiator hangs straight.

 Tighten the top lock screws.
 Mark the bottom drill holes for the spacers.
 Push the locking clip toward the rear and 

unhook the radiator. Position the radiator 
in such a way that the thermostatic head 
and the heating element (IDV11) are not 
damaged.

 Drill the holes at the bottom markings and 
put the dowels in position.

 Detach both spacers from the radiator.
 Fasten both spacers in place on the wall by 

screws. 
 Hook the radiator onto the holders past the 

screws. In doing so make sure that the ra-
diator locks into place. 

 Press both cover caps on and push toward 
the rear. 

 Fasten both spacers in place on the wall by 
setscrews. 

Connection (see Fig. 31)
 

screws. 
Final tasks (see Fig. 32)

 Cover the radiator with the protective 
packaging completely. 

Commissioning
 Remove protective packaging completely 

-
ing. 

 Fill the radiator and ventilate via the air 
vent (E). Risk of scalding!

 Check radiator and connections for tight-
ness.

Electrical connection (for electrical accessory 
operation)

 Have the following activities performed by 

separate instructions):
 – Installation and connection of the elec-

tric set 
 – Connection of the heating element to 

the electric set
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FR – Instructions d'utilisation
Utilisation conforme
Le radiateur doit être utilisé seulement pour 
le chauffage de pièces intérieurs et pour le sé-
chage de textiles résistant à la chaleur. 
Toute autre utilisation n'est pas conforme à 
l'usage prévu et est donc interdite.
Utilisation non conforme
Le radiateur ne convient pas comme siège, 
échelle ou escabeau.

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT

La surface du radiateur peut atteindre une 

 Soyez prudent au toucher du radiateur.

 PRUDENCE 

Risque de brûlure par projections d'eau 

 Protéger votre visage et vos mains. 

Fonctionnement électrique d'appoint 
(IDV11)

 Ne pas exploiter le radiateur lorsque le 
câble de raccordement est endommagé. 

 S'assurer que le retour est ouvert. Lors du 
chauffage, le volume de l'eau augmente.

 Fermer la tête thermostatique.

Maintenance
 Purger le radiateur après la mise en service 

et après des interruptions de service prolon-
gées. 

Nettoyage
 N'utiliser que des détergents doux, non 

agressifs. 

Réclamation
 Le cas échéant, s'adresser à un installateur 

spécialisé.

Montage et réparations
 Seul un installateur spécialisé est habilité à 

de préserver les droits de garantie. 

Traitement des déchets
 Amener les radiateurs usés et leurs acces-

soires au recyclage ou au traitement des 
déchets. Respecter les prescriptions locales. 

FR – Instructions de montage
Le montage du radiateur doit être exécuté par 
un installateur spécialisé.
En fonctionnement électrique d'appoint 
(IDV11), les opérations suivantes sont stric-
tement réservées à un électricien spécialisé 

• Montage et raccordement du kit électrique  
• Raccordement du thermoplongeur sur le kit 

électrique 

Consignes de sécurité
 Lire attentivement ces instructions avant le 

montage. 
 Après le montage, remettre les instructions 

.
 Respecter les consignes de sécurité dans les 

instructions séparées relatives au kit élec-
trique.

 DANGER

 Contrôler la position des conduites d'ali-
mentation (électricité, gaz, eau).

 Ne pas percer de conduite.

 AVERTISSEMENT

 Tenir compte du poids du radiateur (voir 

 
de levage ou travailler à plusieurs. 

 AVERTISSEMENT

 Contrôler la force portante du sous-sol. 
Tenir compte du poids du radiateur rem-
pli -
mentaires possibles.

 -
-

tion de montage. 
 Tenir compte des exigences spéciales, par 

ex. pour les bâtiments publics (écoles, 
etc.).
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Conditions d'utilisation
 Respecter les conditions d'exploitation 

pour les installations de chauffage d'eau 
chaude sanitaire conformément à la norme 

-

charges pour l'octroi de travaux du bâti-
ment). 

 Respecter les critères de qualité de l'eau 
-

meidung von Schäden in Warmwasser-Hei-
-

mages dans les installations de chauffage 

 Respecter les limites d'utilisation dans les 
locaux humides conformément à la norme 

-
-

 N'intégrer le radiateur que dans des circuits 
de chauffage fermés. 

 N'entreposer et ne transporter le radiateur 
que dans son emballage de protection.

 Respecter les distances minimales entre 
le radiateur et les composants avoisinants 

 Respecter des zones de protection selon 
DIN VDE 0100-701. Respecter également 
l'ensemble des dispositions locales en vi-
gueur. 

 N'exploiter l'élément chauffant qu'à la 
tension admissible (voir la plaque signalé-
tique). 

Réclamation 
 S'adresser au fournisseur. 

Traitement des déchets
 Amener l'emballage et les pièces non uti-

lisées dans un centre de recyclage ou un 
centre d'élimination des déchets réglemen-
taire. Respecter les prescriptions locales. 

Caractéristiques techniques 
• 
• 
• 

 –
 – En fonctionnement électrique d'appoint 

• Raccordement électrique (en fonctionne-

 – Le thermoplongeur est prémonté en bas 
à gauche ou à droite dans le radiateur

 – Raccordement à l'aide du kit électrique 
 – Pas d'installation ultérieure du thermo-

plongeur pour IDV10

Montage 
Arrêter les radiateurs équipés d'un thermo-
plongeur (IDV11) de manière à ce que le câble 
ne soit ni plié, ni endommagé. 

 En fonctionnement électrique d'appoint, 
s'assurer qu'une prise d'appareil installée 

-

 Contrôler l'exhaustivité et l'absence de 
dommage de la livraison. 

 Préparer les outils requis.
 Pour le montage, ne retirer l'emballage de 

de raccordement. 
Le départ (VL - perforation inférieure ouverte) 
est visible à partir de l'usine sur la partie avant 
du radiateur à gauche et le retour (RL - perfo-

 -
ger les vis sans tête situées dans les embouts 
de raccordement.

 Visser le raccordement de manière à ce qu'il 
soit étanche au niveau des embouts de rac-
cordement. 

 Visser les bouchons de purge.
 

dans les manchons supérieurs.
 Visser et serrer les boulons d'écartement 

dans les manchons inférieurs.
 

serrer le thermoplongeur au couple de ser-

 Si nécessaire, monter les accessoires joints 
à la livraison, par ex. barre porte-serviettes 
(voir instructions séparées).

 

 
 Percer les trous et insérer les chevilles.
 Dévisser les vis de sécurité des supports mu-

raux et visser les logements. 
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 Visser le support mural à l'aide de vis à six 
pans creux. Respecter la position de la per-
foration. 

 Insérer les logements dans le support mu-
ral. Respecter la position des ouvertures.

 Visser les logements avec les vis de sécurité 
uniquement à la main. Il est encore ainsi 
possible de déplacer les logements pour les 
aligner.

Prémonter le support d'écartement inférieur 

 
d'écartement. 

 Pousser la douille d'écartement avec le trou 

 Monter les deux supports d'écartement sur 
le radiateur.

Lors de l'alignement, tenir compte de la po-
sition des tubes de raccordement. Les deux 
raccords coulissants doivent pouvoir être ser-

visser et il ne doit y avoir aucune tension dans 
les tubes de raccordement. 

 Monter les deux raccords coulissants (non 
fournis) sur les tubes de raccordement.

 Accrocher le radiateur dans les logements 
à l'aide de vis. Veiller à ce que le radiateur 
s'enclenche.

 
déplacer les logements.

 
pousser les logements.

 -
glage sur le logement.

Monter le support d'écartement inférieur et 

 Pousser le support d'écartement inférieur 
jusqu'à ce que celui-ci se trouve sur le mur 
et que le radiateur soit droit.

 Serrer fermement les vis de sécurité.
 Marquer les trous de perçage inférieurs 

pour le support d'écartement.
 Pousser le cintre de sécurité vers l'arrière et 

suspendre le radiateur. Arrêter le radiateur 
de manière à ce que la tête thermostatique 
et le thermoplongeur (IDV11) ne soient pas 
endommagés.

 Percer les trous au niveau des marquages 
inférieurs et insérer les chevilles.

 Démonter les deux supports d'écartement 
du radiateur.

 Visser les deux supports d'écartement sur 
le mur. 

 Accrocher le radiateur dans les logements 
à l'aide de vis. Veiller à ce que le radiateur 
s'enclenche. 

 Ouvrir les deux caches et les pousser vers 
l'arrière. 

 Visser les deux supports d'écartement à 

 Visser les deux raccords coulissants. 

 Entièrement recouvrir le radiateur de son 
emballage de protection. 

Mise en service
 Retirer complètement l'emballage de pro-

mise en service. 
 Remplir le radiateur et le purger via le pur-

geur (E). 
 -

cordements.
Raccordement électrique (en fonctionnement 
électrique d'appoint)

 Faire effectuer les tâches suivantes par un 
électricien spécialisé (conformément aux 

 – Montage et raccordement du kit élec-
trique  

 – Raccordement du thermoplongeur sur 
le kit électrique
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IT – Istruzioni per l'uso
Uso consentito
Il radiatore può essere utilizzato solo per il ri-
scaldamento di ambienti interni e per asciuga-
re tessuti e materiali resistenti al calore. 
Ogni altro uso non è considerato conforme alle 
disposizioni ed è quindi non ammesso.
Utilizzo scorretto
Il radiatore non deve essere utilizzato come se-
dia o come scaletta.

Indicazioni di sicurezza

 ATTENZIONE

Pericolo di ustioni!

una temperatura di 110 °C (230 °F). 
 Prestare attenzione quando si tocca il ra-

diatore.

 ATTENZIONE

fuoriuscita di acqua calda!
 Proteggere il viso e le mani. 

Integrazione elettrica (IDV11)
 Non mettere in funzione il radiatore con 

cavo di collegamento danneggiato. 
 Assicurarsi che il ritorno sia aperto. Durante 

il riscaldamento il volume dell'acqua au-
menta.

 Chiudere la testa termostatica.

Manutenzione
 -

zione e dopo lunghe interruzioni del fun-
zionamento. 

Pulizia
 Utilizzare solo detergenti delicati e non 

abrasivi. 

Reclamo
 Contattare l'installatore specializzato.

Montaggio e riparazioni
 Per non perdere la garanzia sul prodotto, 

far eseguire il montaggio e le riparazioni 
solo da un installatore specializzato. 

Smaltimento
 Portare i radiatori non più utilizzabili e gli 

accessori in un centro di riciclaggio o smal-
tirli correttamente. Osservare le disposizio-
ni locali. 

IT – Istruzioni di montaggio
Il radiatore deve essere montato solo da un in-
stallatore specializzato.
In caso di integrazione elettrica (IDV11) le se-
guenti attività possono essere svolte soltanto 
da un elettricista specializzato secondo BGVA3:
• Montaggio e collegamento del set elettrico
• Collegamento della barra termica al set 

elettrico

Indicazioni di sicurezza
 Leggere attentamente le istruzioni prima di 

procedere al montaggio. 
 Dopo il montaggio cedere le istruzioni 

.
 Seguire le indicazioni di sicurezza presenti 

nelle istruzioni separate del kit elettrico.

 PERICOLO

Pericolo di morte!
 -

te, gas, acqua).
 Non forare le tubazioni.

 ATTENZIONE

Pericolo di lesioni! 
 Osservare il peso del radiatore (vedere 

pagina  37).
 Se il peso supera i 25 kg effettuare le 

operazioni con un dispositivo di solleva-
mento o con l'aiuto di altre persone. 

 ATTENZIONE

Danni a cose e persone!
 Controllare la portata della base di ap-

poggio. Osservare il peso del radiatore 
pieno (vedere pagina 36) ed eventuali 
carichi aggiuntivi.

 
idoneo e sceglierlo adatto alla situazione 
architettonica. 

 Rispettare i requisiti particolari, ad es. 
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Condizioni di utilizzo
 Rispettare le condizioni di esercizio per im-

pianti di riscaldamento ad acqua calda in 
base a DIN 18380 "VOB Regolamento sui 
contratti e gli appalti nell'ambito delle co-
struzioni". 

 Rispettare la qualità dell'acqua secondo 
VDI 2035 "Evitare danni negli impianti di 
riscaldamento ad acqua calda". 

 Osservare i limiti d'impiego in locali umidi 
-

tori per ambienti". 
 Installare il radiatore solo in un sistema di 

riscaldamento chiuso. 
 Depositare e trasportare il radiatore solo 

nell'imballo protettivo.
 Osservare le distanze minime tra radia-

tore e parti circostanti per la circolazione 
dell'aria: 50 mm.

In caso di integrazione elettrica:
 Zone di protezione ai sensi della norma DIN 

VDE 0100-701. Inoltre osservare tutte le di-
sposizioni locali. 

 Far funzionare la barra termica solo con la 
tensione consentita (vedere targhetta). 

Reclamo 
 Rivolgersi ai fornitori. 

Smaltimento
 Procedere al riciclaggio o al corretto smalti-

mento dell'imballo e delle parti non neces-
sarie. Osservare le disposizioni locali. 

Caratteristiche tecniche 
• Pressione d'esercizio: max. 6 bar 
• Pressione di prova: 7,8 bar
• Temperatura di mandata:

 –
 –

80 °C
• Collegamento elettrico (in caso di integra-

zione elettrica):
 – Barra termica premontata in basso a de-

stra o a sinistra nel radiatore
 – Collegamento mediante kit elettrico
 – La barra termica non può essere aggiun-

ta in un secondo tempo con IDV10

Montaggio 
Posare il radiatore con barra termica (IDV11) 
montata in modo tale che il cavo non venga 
piegato o danneggiato. 

 In caso di integrazione elettrica assicurarsi 
che alla portata del cavo sia presente una 

installata a norma. 
 Controllare che la fornitura sia completa e 

che non presenti danni. 
 Preparare gli attrezzi necessari.
 Rimuovere l'imballo protettivo, per il mon-

-
legamento. 

Guardando il radiatore dalla parte anterio-
re, di fabbrica la mandata (VL - foro inferiore 
aperto) è a sinistra e il ritorno (RL - foro supe-

 Per scambiare mandata e ritorno: scambia-

 Avvitare saldamente il raccordo di collega-

 
 -

ghe nei manicotti superiori.
 Avvitare saldamente il bullone di distanzia-

mento nei manicotti inferiori.
 In caso di integrazione elettrica: stringere la 

barra termica con una coppia di serraggio 
di 20 Nm.

 Montare eventuali accessori presenti in do-
tazione, ad es. porta asciugamano (vedere 
le istruzioni separate).

 
 Eseguire i fori con il trapano ed inserire i 

tasselli.
 Nei supporti a parete svitare le viti di sicu-

rezza ed estrarre gli alloggiamenti per le 
viti. 

 Avvitare i supporti a parete con viti ad esa-
gono incassato. Fare attenzione alla posi-
zione del foro.

 Inserire gli alloggiamenti nei supporti a pa-
rete. Fare attenzione alla posizione delle 
aperture.

 Avvitare gli alloggiamenti con le viti di si-
curezza soltanto a mano. Così è ancora 
possibile spostare gli alloggiamenti per la 
regolazione.

Premontare i distanziatori inferiori (vedere 

 Premontare le viti senza testa nel tubo di-
stanziatore. 
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 Spingere il tubo distanziatore con il foro 
oblungo verso il basso sul bullone di distan-

senza testa.
 Montare i due distanziatori sul radiatore.

Agganciare il radiatore ed allinearlo (vedere 

Durante l'allineamento tenere conto della po-
sizione dei tubi di collegamento. Deve essere 
possibile avvitare i due raccordi a morsetto 

-
gamento e nei tubi di collegamento non devo-
no presentarsi tensioni.

 Inserire due raccordi a morsetto (non in do-
tazione) sui tubi di collegamento.

 Agganciare il radiatore negli alloggiamenti 
mediante le viti. Fare attenzione che il ra-
diatore entri in posizione.

 Per allineare il radiatore lateralmente: spo-
stare gli alloggiamenti.

 Per regolare la distanza dalla parete: estrar-
re gli alloggiamenti o spingerli verso l'inter-
no.

 Per regolare l'altezza: ruotare la vite di re-
golazione nell'alloggiamento.

 -
do aderiscono alla parete e il radiatore è 

 Avvitare saldamente le viti di sicurezza su-
periori.

 Marcare i fori inferiori per i distanziatori.
 Spingere all'indietro il fermaglio di sicu-

rezza e sganciare il radiatore. Posare il ra-
diatore in modo che la testa termostatica 
e la barra termica (IDV11) non vengano 
danneggiate.

 Nelle marcature inferiori eseguire i fori con 
il trapano ed inserire i tasselli.

 Smontare i due distanziatori dal radiatore.
 Fissare i due distanziatori alla parete. 
 Agganciare il radiatore negli alloggiamenti 

mediante le viti. Fare attenzione che il ra-
diatore entri in posizione. 

 Inserire a fondo i due tappi e spingerli 
all'indietro. 

 Fissare i due distanziatori con viti senza te-
sta. 

 Fissare i due raccordi a morsetto.

 Coprire completamente il radiatore con 
l'imballo protettivo. 

Messa in funzione
 Rimuovere completamente l'imballo pro-

messa in funzione. 
 

Pericolo di scottature!
 -

legamenti.
Collegamento elettrico (in caso di integrazio-
ne elettrica)

 Far svolgere le seguenti attività da un elet-
tricista specializzato (secondo le istruzioni 
separate):
 – Montaggio e collegamento del set elet-

trico
 – collegamento della barra termica al set 

elettrico
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RU – Руководство по  
  эксплуатации
Допустимая область применения
Радиатор можно использовать только для 
отопления внутренних помещений, а так-
же для сушки текстильных изделий и жаро-
прочных материалов. 
Любое другое применение является приме-
нением не по назначению и поэтому недо-
пустимо.
Неправильное использование
Радиатор нельзя использовать как место 
для сидения или опираться на него при 
подъеме.

Правила техники безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения ожога!
Поверхность радиатора может нагревать-
ся до температуры 110 °C (230 °F). 

 Будьте осторожны, касаясь радиатора.

 ОСТОРОЖНО 

Опасность получения ожога горячей во-
дой при ее выплескивании во время уда-
ления воздуха из радиатора!

 Обеспечьте защиту лица и рук. 

Дополнительный режим электроо-
богрева (IDV11)

 Не используйте радиатор при повреж-
денном кабеле подключения к сети. 

 Обеспечьте, чтобы обратный трубопро-
вод был открыт. При нагреве объем воды 
увеличивается.

 Заверните головку термостата.

Техническое обслуживание
 Необходимо удалять воздух из радиа-

тора при вводе в эксплуатацию и после 
длительных простоев. 

Чистка
 Используйте только мягкие, неабразив-

ные моющие средства. 

Рекламация
 В случае поломки обратитесь в сервис-

ную службу.

Монтаж и ремонт
 Поручайте монтаж и ремонт только ква-

лифицированным специалистам, в про-
тивном случае рекламации по гарантии 
приниматься не будут. 

Утилизация
 Позаботьтесь о доставке пришедших в 

негодность радиаторов с принадлежно-
стями на предприятия вторичной пере-
работки или об их надлежащей утилиза-
ции. Соблюдайте все местные предписа-
ния. 

RU – Руководство по  
  монтажу
Устанавливать радиаторы разрешается 
только квалифицированным специалистам.
Для дополнительного режима электрообо-
грева (IDV11) следующие операции согласно 
BGV A3 разрешается выполнять только спе-
циалистам по электромонтажу:
• монтаж и подключение комплекта элек-

трооборудования  
• подключение нагревательного стержня к 

комплекту электрооборудования 

Правила техники безопасности
 Перед монтажом внимательно изучите 

данное руководство. 
 После монтажа руководство следует пе-

редать конечному потребителю.
 Соблюдайте указания по безопасности, 

содержащиеся в отдельном руководстве 
комплекта электрооборудования.

 ОПАСНОСТЬ

Опасно для жизни!
 Проверьте расположение питающих 

линий (электричество, газ, вода).
 При сверлении не заденьте провод 

или трубопровод.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Имеется опасность получения травмы! 
 Учитывайте вес радиатора (см. страни-

цу 37).
 При весе 25 кг и более используйте 

подъемное устройство или привлекай-
те для подъема нескольких человек. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Травмы и материальный ущерб!
 Проверьте допустимую нагрузку на 

основу. Учитывайте вес заполненного 
радиатора (см. страницу 37) и возмож-
ную дополнительную нагрузку.

 Проверьте пригодность крепежно-
го материала, выбирайте крепления, 
подходящие для положения установ-
ки. 

 Учитывайте особые требования, на-
пример, для общественных зданий 
(школы и т. п.).

Условия эксплуатации
 Следует соблюдать условия эксплуата-

ции для водяных систем отопления в со-
ответствии с DIN 18380 «VOB — Порядок 
предоставления государственных зака-
зов и заключения договоров на строи-
тельные работы». 

 Качество воды должно соответствовать 
VDI 2035 «Предотвращение поврежде-
ний в водяных системах отопления». 

 Учитывайте ограничения по использова-
нию во влажных помещениях в соответ-
ствии с DIN 55900 «Покрытия радиато-
ров, используемых в помещениях». 

 Используйте радиаторы только в закры-
тых отопительных системах. 

 Храните и транспортируйте радиаторы 
только в защитной упаковке.

 Для обеспечения циркуляции воздуха 
соблюдайте минимальные расстояния 
между радиаторами и окружающими 
предметами: 50 мм.

Для дополнительного режима электрообо-
грева:

 Соблюдайте защитные зоны согласно 
стандарту DIN VDE 0100-701. Кроме того, 
следует соблюдать все местные предпи-
сания. 

 Используйте нагревательный стержень 
только при допустимом напряжении (см. 
заводскую табличку). 

Рекламация 
 Обратитесь к поставщику. 

Утилизация
 Упаковка и детали, необходимости в ис-

пользовании которых более не существу-
ет, подлежат отправке на вторичную пе-
реработку или надлежащую утилизацию. 
Соблюдайте все местные предписания. 

Технические характеристики 
• Рабочее давление: макс. 6 бар
• Контрольное давление: 7,8 бар
• Температура в подающем трубопрово-

де: 
 – горячая вода до 110 °C (230 °F) 
 – для дополнительного режима элек-

трообогрева до 80 °C
• Электрическое подключение (для допол-

нительного режима электрообогрева):
 – нагревательный стержень предва-

рительно смонтирован в радиаторе 
справа или слева

 – подключение с помощью комплекта 
электрооборудования 

 – нагревательный стержень для IDV10 
не имеет возможности дооснащения

Монтаж 
Размещайте радиатор с установленным на-
гревательным стержнем (IDV11) таким об-
разом, чтобы кабель не имел сгибов или не 
получил повреждение. 
Подготовительные работы (см. рис.1—9)

 Для дополнительного режима электроо-
богрева убедитесь в том, что длины ка-
беля хватает, чтобы дотянуть его до уста-
новленной в соответствии с предписани-
ями штепсельной розетки (230 В, защита 
предохранителем 16 А). 

 Проверьте комплектность поставки и 
убедитесь в отсутствии повреждений. 

 Приготовьте необходимый инструмент.
 Для монтажа защитную упаковку следу-

ет снимать только в местах крепления и 
подключения. 

Если смотреть с лицевой стороны радиато-
ра, то расположение трубопроводов в за-
водском исполнении выглядит следующим 
образом: слева — подающий трубопровод 
(VL - открытое отверстие внизу) и справа — 
обратный трубопровод (RL - открытое от-
верстие вверху), см. рис. A. 
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 Для смены подающего и обратного тру-
бопроводов: поменяйте потайные винты 
в присоединительных патрубках.

 Соединение плотно приверните к присо-
единительным патрубкам. 

 Вверните воздушную заглушку.
 В верхние муфты вверните длинные кре-

пежные болты и затяните их.
 В нижние муфты вверните дистанцион-

ные болты и затяните их.
 Для дополнительного режима электроо-

богрева: затяните резьбовое соединение 
нагревательного стержня с моментом за-
тяжки 20 Нм.

 При необходимости смонтируйте вхо-
дящие в комплект поставки аксессуары, 
например, полотенцедержатель (см. от-
дельное руководство).

Установка верхних креплений  
(см. рис.10—13)

 Наметьте точки сверления отверстий (см. 
рис. A).

 Просверлите отверстия и вставьте дюбе-
ли.

 Выверните предохранительные винты из 
настенных опор и выньте держатели. 

 Закрепите настенные опоры болтами с 
цилиндрической головкой под торцевой 
ключ-шестигранник. При этом соблюдай-
те положение отверстия. 

 Вставьте держатели в настенные опоры. 
При этом соблюдайте положение отвер-
стий.

 Закрепите держатели предохранитель-
ными болтами только от руки. Так, что-
бы держатели можно было сдвинуть при 
выравнивании.

Предварительно смонтируйте нижнюю рас-
порку (см. рис.14) 

 и установочные винты в дистанционной 
втулке. 

 Сдвиньте дистанционную втулку с про-
дольным отверстием вниз и, при необ-
ходимости, застопорите установочными 
винтами.

 Смонтируйте обе распорки на радиато-
ре.

Подвесьте радиатор и выровняйте его  
(см. рис. 15—19)
При выравнивании следите за положени-
ем присоединительных труб. Оба зажимных 
винтовых соединения должны легко захо-
дить в резьбу присоединительного элемен-
та, причем в присоединительных трубах не 
должно быть натяга. 

 Установите два зажимных винтовых сое-
динения (не входят в объем поставки) на 
присоединительные трубы.

 Подвесьте радиатор на болтах в держа-
тели. При этом убедитесь в том, что ра-
диатор встал на фиксаторы.

 Чтобы выровнять боковые стороны ради-
атора, сдвиньте держатели.

 Для регулировки расстояния от стены по-
дайте держатели на себя или от себя.

 Для регулировке по высоте поверните 
установочный винт на держателе.

Смонтируйте нижние распорки и закрепите 
радиатор (см. рис. 20—30) 

 Нижнюю распорку выдвиньте так, чтобы 
она прилегала к стене и радиатор висел 
ровно.

 Затяните верхние предохранительные 
болты.

 Разметьте нижние отверстия для распо-
рок.

 Нажмите фикс. зажим в направлении на-
зад и вывесите радиатор. Разместите ра-
диатор таким образом, чтобы не повре-
дить головку термостата и нагреватель-
ный стержень (IDV11).

 Просверлите по нижней разметке отвер-
стия и вставьте дюбели.

 Демонтируйте обе распорки с радиато-
ра.

 Обе распорки приверните к стене. 
 Подвесьте радиатор на болтах в держа-

тели. При этом убедитесь в том, что ра-
диатор встал на фиксаторы. 

 Нажмите на оба колпачка и сдвиньте их 
назад. 

 Обе распорки закрепите установочными 
винтами. 

Присоединение (см. рис. 31)
 Затяните оба зажимных винтовых соеди-

нения. 
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Завершающие работы (см. рис. 32)
 Полностью закройте радиатор защитной 

упаковкой. 
Ввод в эксплуатацию

 Полностью удаляйте защитную упаковку 
перед окончательной очисткой или пе-
ред вводом в эксплуатацию. 

 Заполните радиатор и удалите из него 
воздух через воздушный клапан (E). 
Опасность получения ожога горячей во-
дой!

 Проверьте радиатор и места подключе-
ния на герметичность.

Электрическое подключение (для дополни-
тельного режима электрообогрева)

 Следующие операции поручайте выпол-
нять только специалистам по электро-
монтажу (согласно отдельному руковод-
ству):
 – монтаж и подключение комплекта 

электрооборудования  
 – Подключение нагревательного стерж-

ня к комплекту электрооборудования

-

-

 VÝSTRAHA

 

 POZOR

-

 

-

 Neprovozujte

 -

 

 
-

 -

Reklamace
 

 -
-
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Likvidace
 

-

-

-

-

• 
• 

 -
vod. 

 návod koncovému 
.

 -

 

 

 VÝSTRAHA

 -
sa (viz strana 37).

 

 VÝSTRAHA

 
 otopné-

-

 -

 

 -
-

 
-

 

 -

 -

 -
-

-

 

 -

Reklamace 
 

Likvidace
 -

Technické parametry 
• 
• 
• 

 –
 –

• -

 – -

 –
 –
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 -
-
-

 

 
 

-
-

 -

 

 
 

 -

 -
-

 

 
(viz obr. 10–13)

 
 -

dinky.
 -

 

polohu otvoru. 
 

 -
-

 -
ho pouzdra.

 -

 -
so.

 

-
-
-

 -

 -
-

 -

 -

 -
bu na úchytu.

 -

 
 -

 -

 -

 -
lesa.

 
 -

-

 
 -

ky. 

 

 
obalem. 
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Toegelaten gebruik
De radiator mag alleen voor het verwarmen 
van binnenruimten en voor het drogen van 
textiel en warmtebestendige materialen wor-
den gebruikt. 
Elke andere toepassing is niet volgens de voor-

Verkeerd gebruik
De radiator is niet geschikt als zitgelegenheid, 
klimmiddel of trap.

Veiligheidsvoorschriften

 WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar!

 
radiator.

 VOORZICHTIG 

door naar buiten spuitend heet water!
 Bescherm uw gezicht en uw handen. 

Aanvullend elektrisch verwarmen 
(IDV11)

 Gebruik de radiator niet met beschadigde 
aansluitkabel. 

 -
ming neemt het volume van het water toe.

 Draai de thermostaatkraan dicht.

Onderhoud
 

Reiniging
 Gebruik alleen milde, niet schurende reini-

gingsmiddelen. 

Klachten
 Neem contact op met uw dealer.

Montage en reparaties
 Laat de montage en reparaties alleen door 

installateurs uitvoeren, zodat uw garantie 
niet komt te vervallen. 

 

do provozu. 
 -

-

 -
pojek.

-

 
-

 –
 –
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 Voer afgedankte radiatoren met toebeho-
ren af voor recycling of naar de daarvoor 
bedoelde afvalverwerking. Neem de lokale 
voorschriften in acht. 

NL – Montagehandleiding
De radiator mag alleen door een erkende in-
stallateur worden gemonteerd.

mogen de volgende werkzaamheden alleen 
door een elektromonteur (in Duitsland con-
form BGVA3) worden uitgevoerd:
• Montage en aansluiting van de elektroset 
• Aansluiting van het verwarmingselement 

aan de elektroset 

Veiligheidsvoorschriften
 Lees voor de montage eerst deze handlei-

ding zorgvuldig door. 
 Na de montage de -

gebruiker achterlaten.
 Veiligheidsinstructies in de separate hand-

leiding van de elektroset aanhouden.

 GEVAAR

Levensgevaar!
 Positie van de voedingsleidingen (stroom, 

gas, water) controleren.
 Geen leidingen aanboren.

 WAARSCHUWING

 Let op het gewicht van de radiator (zie 
pagina  37).

 
of met meerdere personen. 

 WAARSCHUWING

 Ondergrond controleren op draagkracht. 
Houd rekening met het gewicht van de 
gevulde radiator (zie pagina 37) en mo-

 Bevestigingsmateriaal op geschiktheid 
controleren en afstemmen op de bouw-
kundige situatie. 

 
voor openbare gebouwen (scholen e.d.).

Toepassingsomstandigheden
 

verwarmingsinstallaties conform DIN 18380 
"VOB toekennings- en contractprocedures 
voor bouwprojecten" aanhouden. 

 Waterkwaliteit conform VDI 2035 "Voor-
komen van schade in warmwaterverwar-
mingsinstallaties" aanhouden. 

 Toepassingsgrenzen in vochtige ruimten 
conform DIN 55900 "coating voor kamer-
radiatoren" aanhouden. 

 Radiator alleen in gesloten verwarmingssy-
stemen inzetten. 

 Radiatoren uitsluitend in de beschermende 
verpakking opslaan en transporteren.

 Minimale afstanden tussen radiator en 
naastgelegen delen voor luchtcirculatie 

 Veiligheidszones conform DIN VDE 0100-

voorschriften aanhouden. 
 Verwarmingselement alleen op de toegela-

ten spanning aansluiten (zie typeplaat). 

Klachten 
 Contact opnemen met de leverancier. 

 Hergebruik de verpakking en onnodige 

voorschriften. Houd rekening met de plaat-

Technische kenmerken 
• 
• Testdruk: 7,8 bar
• Aanvoertemperatuur: 

 – Heet water tot 110° C (230 °F) 
 –

80 °C
• -

trisch verwarmen):
 – Verwarmingselement rechts- of linkson-

der in de radiator voorgemonteerd
 – Aansluiting via elektroset 
 – -

derhand monteerbaar
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Montage 
Radiator met gemonteerd verwarmingsele-
ment (IDV11) zodanig afstellen, dat de kabel 
niet geknikt of beschadigd raakt. 
Voorbereidende werkzaamheden  
(zie afb. 1-9)

 -
borgen, dat binnen het bereik van de ka-
bel een conform de voorschriften geïnstal-

aanwezig is. 
 Controleer de levering op volledigheid en 

schade. 
 Benodigd gereedschap klaar leggen.
 Beschermende verpakking voor montage 

-

af fabriek de aanvoer (VL - onderste boring 
open) aan de linkerkant en de retour (RL - bo-
venste boring open) aan de rechterkant (zie 
afb. A). 

 Om de aanvoer en de retour te verwisselen: 
in de aansluitingen de stifttap verwisselen.

 Aansluitkoppeling dicht op de aansluiting 
schroeven. 

 De ontluchtingsplug inschroeven.
 Lange bevestigingsschroeven in de boven-

ste moffen schroeven en vastzetten.
 Afstandsbouten in de onderste mof schroe-

ven en vastdraaien.
 -

warmingselement met een aandraaimo-
ment van 20 Nm vastdraaien.

 -
voorbeeld handdoekstang, monteren (zie 

Bovenste bevestigingen monteren  
(zie afb. 10–13)

 Boorpunten aantekenen (zie afb. A).
 Gaten boren en pluggen plaatsen.
 Op de wandhouders de borgschroeven uit-

schroeven en de houders uittrekken. 
 Wandhouder met inbusbouten vastschroe-

 Houders in de wandhouder plaatse. Let 

 Houders met de borgschroeven slechts 
handvast aandraaien. Zo kunnen de hou-

-
ven.

Onderste afstandhouder voormonteren  
(zie afb.  14) 

 Tapeind in de afstandshuls voormonteren. 
 Afstandshuls met het sleufgat naar onde-

ren op de afstandspen schuiven en eventu-
eel met tapeind vastzetten.

 Beide afstandshouders op de radiator mon-
teren.

Radiator inhangen en uitrichten  
(zie afb. 15-19) 

-
sluitbuizen. De beide klemkoppelingen moe-
ten zonder problemen op het schroefdraad 
van de aansluitkoppeling kunnen worden ge-
schroefd en in de aansluitleidingen mag geen 
mechanische spanning optreden. 

 Twee klemkoppelingen (niet meegeleverd) 
op de aansluitleidingen steken.

 Radiator via de schroeven in de houders 

vastklikt.
 

houders verschuiven.
 Om de wandafstand in te stellen: houders 

uittrekken of indrukken.
 Om de hoogte in te stellen: op de houder 

de instelschroef draaien.
Onderste afstandshouder monteren en radi-
ator bevestigen (zie afb. 20–30) 

 De onderste afstandshouder zover uitschui-
ven, tot deze tegen de wand aanligt en de 
radiator recht hangt.

 Bovenste borgschroeven vast aandraaien.
 Onderste boorgaten voor de afstandshou-

der markeren.
 Borgbeugel naar achteren drukken en de 

radiator uithangen. Radiator zodanig af-
stellen, dat de thermostaatknop en het 
verwarmingselement (IDF11) niet worden 
beschadigd.

 Op de onderste markeringen de gaten bo-
ren en pluggen plaatsen.

 Beide afstandshouders van de radiator de-
monteren.

 Beide afstandshouders op de wand vast-
schroeven. 

 Radiator via de schroeven in de houders 

vastklikt. 
 Beide afdekkappen opdrukken en naar 

achteren schuiven. 
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ES – Instrucciones de empleo
Uso previsto
El radiador debe utilizarse exclusivamente 
para calentar espacios interiores y secar tejidos 
y materiales resistentes al calor. 
Cualquier otro uso se considera no conforme 

Uso indebido
El radiador no se debe utilizar como asiento ni 
como medio para trepar o subir.

Advertencias de seguridad

 ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir quemaduras!

 Tenga cuidado al tocar el radiador.

 CUIDADO 

¡Riesgo de escaldadura durante la purga a 
consecuencia de salpicaduras de agua ca-
liente!

 Protéjase bien el rostro y las manos. 

Funcionamiento eléctrico adicional 
(IDV11)

 No

 
calentarse, el volumen del agua aumenta.

 

Mantenimiento
 Purgue el radiador después de su puesta en 

marcha y tras interrupciones prolongadas 
de funcionamiento. 

Limpieza
 Utilice exclusivamente productos de limpie-

za suaves y no abrasivos. 

Reclamación
 

Montaje y reparaciones
 Encargue el montaje y las reparaciones úni-

camente a técnicos especializados para que 

 Beide afstandshouders met tapeinden vast-
schroeven. 

Aansluiting (zie afb. 31)
 De beide klemkoppelingen vastschroeven. 

Afsluitende werkzaamheden (zie afb. 32)
 Radiator volledig met de beschermende 

verpakking afdekken. 

 Beschermende verpakking voor eindreini-

 Radiator vullen en ontluchten via de ont-
luchtingsopening (E). Gevaar voor verbran-
ding!

 Radiator en aansluitingen op lekdichtheid 
controleren.

-
trisch verwarmen):

 Laat de volgende werkzaamheden door 
een elektrotechnicus uitvoeren (conform 

 – Montage en aansluiting van de elektro-
set 

 – Aansluiting van het verwarmingsele-
ment aan de elektroset
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Eliminación
 Recicle los radiadores inservibles y sus acce-

Tenga en cuenta la normativa local. 

ES – Instrucciones de montaje
El radiador debe ser montado exclusivamente 
por un técnico especializado.
En caso de funcionamiento eléctrico adicional 
(IDV11), los siguientes trabajos solo deben ser 
realizados por un electricista de conformidad 
con la normativa alemana BGV A3:
• 
• 

eléctrico 

Advertencias de seguridad
 Antes del montaje lea atentamente estas 

instrucciones. 
 Tras el montaje, entregue las instrucciones 

 Tenga en cuenta las indicaciones de segu-
ridad que se recogen por separado en las 
instrucciones del set eléctrico.

 PELIGRO

¡Peligro de muerte!
 

de suministro (corriente eléctrica, gas, 
agua).

 No perfore ningún conducto.

 ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones! 
 Tenga en cuenta el peso del radiador 

 -

 ADVERTENCIA

¡Daños personales y materiales!
 Compruebe la capacidad de carga de la 

radiador lleno
las posibles cargas adicionales.

 Compruebe la idoneidad del material de 
-

tructiva. 
 -

colegios o similares).

Condiciones de servicio
 Tenga en cuenta las condiciones de servicio 

prestaciones cons tructivas". 
 Mantenga la calidad del agua según VDI 

 -

"Revestimientos para radiadores". 
 -

 Almacene y transporte el radiador única-
mente con el embalaje protector.

 -
-

50 mm.
En caso de funcionamiento eléctrico adicional:

 
norma DIN VDE 0100-701. Tenga en cuenta 
también todas las normas locales. 

 -

Reclamación 
 

Eliminación
 Recicle el embalaje y las piezas que no ne-

Tenga en cuenta la normativa local. 

• 
• 
• Temperatura de salida: 

 –
 – con funcionamiento eléctrico adicional 

• 
eléctrico adicional):
 –

en el radiador abajo a la derecha o a la 
izquierda

 –
 –

se puede reequipar
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Montaje 
Deposite el radiador en el suelo con el calenta-

 En caso de funcionamiento eléctrico adi-
cional, asegúrese de que haya una caja 
de enchufe instalada reglamentariamente 

 Compruebe que el paquete suministrado 
-

 Prepare las herramientas necesarias.
 Al montar el aparato, retire el embalaje 

-

El radiador se suministra de serie con el tubo 

montado a la izquierda y el tubo de retorno 

 
y el tubo de retorno: sustituya los tornillos 
prisioneros en el racor de empalme.

 
de empalme. 

 Enrosque el purgador.
 

los manguitos superiores y apriételos.
 Enrosque los pernos distanciadores en los 

manguitos inferiores y apriételos.
 En caso de funcionamiento eléctrico adicio-

 En caso necesario, monte los accesorios in-
cluidos en el suministro, como la barra para 
toallas (véanse las instrucciones separadas).

-

 Marque los puntos en los que va a perforar 

 Realice las perforaciones e inserte los tacos.
 

los soportes murales y extraiga los aloja-
mientos. 

 Fije el soporte mural con un tornillo de ca-
-

 Inserte los alojamientos en el soporte mu-
-

 Fije los alojamientos apretando los tornillos 

-
trarlos.

Premontaje de los distanciadores inferiores 

 Coloque los tornillos prisioneros en los cas-
quillos distanciadores. 

 Desplace los casquillos distanciadores con el 
agujero alargado hacia abajo hasta llegar 
al perno distanciador y, en caso necesario, 

 Monte ambos distanciadores en el radiador.
Colocación y centrado del radiador (véase la 

-
duras de apriete se tienen que poder enroscar 

sin que se produzcan tensiones en los tubos de 

 Coloque dos atornilladuras de apriete (no 
incluidas en el suministro) en los tubos de 

 Enganche el radiador en los alojamientos 
utilizando los tornillos. Vigile que el radia-
dor quede bien encajado.

 Para centrar lateralmente el radiador: des-
place los alojamientos.

 Para ajustar la distancia a la pared: extraiga 
o inserte los alojamientos.

 Para ajustar la altura: enrosque o desenros-
que el tornillo de ajuste del alojamiento.

Montaje de los distanciadores inferiores y 

 Desplace los distanciadores inferiores hacia 
fuera hasta que estén en contacto con la 
pared y el radiador esté recto.

 -
periores.

 Marque el lugar donde va a perforar los 
agujeros para los distanciadores.

 
radiador. Deposite el radiador de manera 
que la válvula termostática y el calentador 
de inmersión (IDV11) no se dañen.
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ZH – 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ZH – 

• 
• 

 Realice las perforaciones en los lugares 
marcados e inserte los tacos.

 Desmonte ambos distanciadores del radia-
dor.

 Atornille bien los dos distanciadores a la 
pared. 

 Enganche el radiador en los alojamientos 
utilizando los tornillos. Vigile que el radia-
dor quede bien encajado. 

 Presione ambas tapaderas abatibles para 

 Fije bien los dos distanciadores con tornillos 
prisioneros. 

 Fije bien las dos atornilladuras de apriete. 

 Cubra el radiador completamente con el 
embalaje protector. 

Puesta en marcha
 Retire completamente el embalaje protec-

-
ta en marcha. 

 Llene el radiador y púrguelo mediante el 
¡Riesgo de escaldadu-

ra!
 Compruebe la estanqueidad del radiador y 

las conexiones.
-

trico adicional)
 Los siguientes trabajos deben ser efectua-

dos por un electricista (según las instruccio-
nes suministradas por separado):
 –
 –

set eléctrico
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• 
• 
• 

 –
 –

• 
 –

 –
 –
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Dozwolone jest zastosowanie grzejnika wy-
-
-

-
ne.

Grzejnik nie jest odpowiedni jako miejsce do 

do temperatury 110°C (230°F). 
 

 

Dodatkowe zasilanie elektryczne 
(IDV11)

 Nie

 -
-

 

Konserwacja
 

Czyszczenie
 

Reklamacja
 -

stalatorem.

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 –
 –
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 -
-

Utylizacja
 -

-

-
-

latora.

dodatkowego zasilania elektrycznego (IDV11) 

• -
go  

• 
elektrycznego 

-
stwa

 -

 in-
.

 -
-
-

nego.

 -

 -
cenia.

 -
na 37).

 
-

 
 grzejnika (patrz stro-

 -

 

Warunki stosowania
 -

-
-

 
-

 -

-

 -
tych systemach grzewczych. 

 

 -
-
-

-
trycznego:

 

 -
-

nowa). 

Reklamacja 
 

Utylizacja
 -

-
-
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• 
• 

• Temperatura zasilania: 
 –
 –

elektrycznego do 80°C
• -

kowego zasilania elektrycznego):
 –

strony
 –
 –

 -

-
-

 -

 
 

-
czania. 

-
-

prawej (patrz rys.A). 
 

 

 
 -

 

 -
-

 -

-
strukcja).

 
(patrz rys.10-13)

 
 
 -

 

 

 -
-

(patrz rys.14) 
 

 

-

 -
stansowe.

 
(patrz rys.15–19)

-
-

-

 -

 -

 -

 

 -
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EL – Οδηγίες χρήσης
Επιτρεπόμενη χρήση
Το θερμαντικό σώμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
μόνο για την θέρμανση εσωτερικών χώρων και το 
στέγνωμα υφασμάτων και θερμοανθεκτικών υλικών. 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση αντίκειται στους 
κανονισμούς και κατά συνέπεια απαγορεύεται.
Λανθασμένη χρήση
Το θερμαντικό σώμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως κάθισμα ή ως βοηθητικό μέσο σκαρφαλώματος 
και ανάβασης.

Οδηγίες ασφάλειας
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Η επιφάνεια του θερμαντικού σώματος μπορεί να 
φτάσει μέχρι τους 110 °C (230 °F). 

 Συνιστάται προσοχή κατά την επαφή με το 
θερμαντικό σώμα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Κίνδυνος εγκαύματος κατά την εξαέρωση 
λόγω εκτινασσόμενου καυτού νερού!

 Προστατεύετε το πρόσωπο και τα χέρια σας. 

Πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία 
(IDV11)

 Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα με 
καλώδιο σύνδεσης που έχει υποστεί ζημία. 

 Βεβαιωθείτε ότι η επιστροφή είναι ανοικτή. Κατά 
την θέρμανση αυξάνεται ο όγκος του νερού.

 Περιστρέψτε την κεφαλή του θερμοστάτη στην 
κλειστή θέση.

Συντήρηση
 Εξαερώνετε το θερμαντικό σώμα μετά την θέση 

σε λειτουργία και μετά από μεγάλες διακοπές 
λειτουργίας. 

Καθαρισμός
 Χρησιμοποιείτε μόνο ήπια και όχι στιλβωτικά 

καθαριστικά. 

Παράπονα
 Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Τοποθέτηση και επισκευές
 Για να ισχύει η εγγύηση, οι εργασίες τοποθέτησης 

και επισκευής πρέπει να διεξάγονται 
αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. 

-

 
-

 -

 -

 

-
ne.

 -

 

 

 -

 
 -

 

 
ochronnym. 

Uruchomienie
 -

wego czyszczenia lub przed uruchomie-
niem. 

 -
powietrznik (E). -
rzenia!

 

-
wego zasilania elektrycznego)

 -
-

mi instrukcjami):
 – -

trycznego  
 – -

wu elektrycznego
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Διάθεση
 Διαθέστε τα χρησιμοποιημένα θερμαντικά 

σώματα και τα εξαρτήματα τους σύμφωνα με 
τους κανονισμούς ανακύκλωσης ή τα τοπικά 
πρότυπα. Λάβετε υπόψη σας τους τοπικούς 
κανονισμούς. 

EL - Οδηγίες τοποθέτησης
Η τοποθέτηση του θερμαντικού σώματος πρέπει να 
διεξαχθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό.
Όσον αφορά στην πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία 
(IDV11) οι παρακάτω ενέργειες επιτρέπεται να 
διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τον κανονισμό BGV A3:
• Τοποθέτηση και σύνδεση του ηλεκτρικού σετ  
• Σύνδεση της θερμαντικής ράβδου στο ηλεκτρικό 

σετ 

Οδηγίες ασφάλειας
 Πριν από την τοποθέτηση διαβάστε προσεκτικά 

τις παρούσες οδηγίες. 
 Μετά τη συναρμολόγηση παραδώστε τις 

οδηγίες στον τελικό χρήστη.
 Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες ασφαλείας των 

ξεχωριστών οδηγιών χρήσης του ηλεκτρικού σετ.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος για την ζωή!
 Ελέγξτε την θέση των αγωγών τροφοδοσίας 

(ρεύματος, αερίου, νερού).
 Μην τρυπάτε τους αγωγούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού! 
 Λάβετε υπόψη σας το βάρος του θερμαντικού 

σώματος (βλέπε σελίδα  37).
 Από βάρος 25kg και πάνω χρησιμοποιείτε 

εξοπλισμό ανέλκυσης ή ζητάτε βοήθεια από 
τρίτα άτομα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές!
 Ελέγξτε την αντοχή του υποδαπέδου. Λάβετε 

υπόψη σας το βάρος του θερμαντικού 
σώματος όταν αυτό είναι γεμάτο (βλέπε 
σελίδα36) καθώς και πιθανά πρόσθετα φορτία.

 Ελέγξτε την καταλληλότητα των υλικών 
στερέωσης και την εναρμόνιση τους με την 
κατάσταση του οικοδομήματος. 

 Λάβετε υπόψη σας τυχόν ειδικές απαιτήσεις, 
π.χ. για δημόσια κτήρια (σχολεία κ.α.).

Προϋποθέσεις χρήσης
 Τηρείτε τις προϋποθέσεις χρήσης για 

εγκαταστάσεις θέρμανσης ζεστού νερού 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18380 "VOB 
Κανονισμός ανάθεσης και σύμβασης για δομικές 
εργασίες". 

 Τηρείτε τις προδιαγραφές σύστασης νερού 
σύμφωνα με το VDI 2035 "Αποφυγή ζημιών σε 
εγκαταστάσεις θέρμανσης ζεστού νερού". 

 Λάβετε υπόψη σας τα όρια χρήσης σε χώρους 
με υγρασία σύμφωνα με την οδηγία DIN  55900 
"Επικάλυψη θερμαντικών σωμάτων χώρου". 

 Χρησιμοποιείτε τα θερμαντικά σώματα μόνο σε 
κλειστά συστήματα θέρμανσης. 

 Αποθηκεύετε και μεταφέρετε τα θερμαντικά 
σώματα μόνο στην συσκευασία προστασίας.

 Λάβετε υπόψη σας την ελάχιστη απόσταση 
μεταξύ του θερμαντικού σώματος και των 
εξαρτημάτων για την κυκλοφορία του αέρα: 
50 mm.

Όταν υπάρχει πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία:
 Λάβετε υπόψη σας τις περιοχές προστασίας 

σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0100-701. 
Παράλληλα λάβετε υπόψη σας και όλους τους 
τοπικούς κανονισμούς. 

 Η ράβδος θέρμανσης επιτρέπεται να λειτουργεί 
μόνον στην επιτρεπόμενη τάση (βλέπε πινακίδα 
Τύπου). 

Παράπονα 
 Απευθυνθείτε στον προμηθευτή. 

Διάθεση
 Διαθέστε το υλικό συσκευασίας και τα 

μη απαραίτητα εξαρτήματα στα σημεία 
ανακύκλωσης ή στα προβλεπόμενα σημεία 
διάθεσης. Λάβετε υπόψη σας τους τοπικούς 
κανονισμούς. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Πίεση λειτουργίας: μέγιστη 6 bar
• Πίεση ελέγχου: 7,8 bar
• Θερμοκρασία εισροής: 

 – Ζεστό νερό 110 °C (230 °F) 
 – σε πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία μέχρι 80 °C

• Ηλεκτρική σύνδεση (με πρόσθετη ηλεκτρική 
λειτουργία):
 – Η θερμαντική ράβδος είναι 

προεγκατεστημένη κάτω δεξιά ή αριστερά 
στο θερμαντικό σώμα

 – Σύνδεση μέσω του ηλεκτρικού σετ 
 – Θερμαντική ράβδος σε IDV10 χωρίς 

δυνατότητα εκ των υστέρων εξοπλισμού
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Εγκατάσταση 
Τοποθετήστε με τέτοιο τρόπο το θερμαντικό σώμα 
με την εγκατεστημένη θερμαντική ράβδο (IDV11), 
ώστε να μην τσακίζει ή καταστρέφεται το καλώδιο. 
Προπαρασκευαστικές ενέργειες (βλέπε εικ. 1–9)

 Με την πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία 
βεβαιωθείτε, ότι σε απόσταση αντίστοιχη με το 
μήκος του καλωδίου υπάρχει εγκατεστημένη 
πρίζα σύμφωνα με τους κανονισμούς (230 V, με 
ασφάλεια 16A). 

 Ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων και 
την κατάστασή τους. 

 Προετοιμάστε τα απαραίτητα εργαλεία.
 Κατά την τοποθέτηση απομακρύνετε την 

συσκευασία προστασίας μόνο από τα σημεία 
στερέωσης και σύνδεσης. 

Στην μπροστινή πλευρά του θερμαντικού σώματος 
όπως φαίνεται απέξω βρίσκονται από το εργοστάσιο 
ο αγωγός τροφοδοσίας (ΤΡ - ανοιχτή κάτω οπή) 
αριστερά και ο αγωγός επιστροφής (ΕΠ - ανοιχτή 
επάνω οπή) δεξιά (βλέπε εικ. A). 

 Για να αλλάξετε τον αγωγό τροφοδοσίας και 
επιστροφής: αντικαταστήστε στα στόμια 
σύνδεσης τις ακέφαλες βίδες.

 Βιδώστε την βιδωτή σύνδεση καλά στα στόμια 
σύνδεσης. 

 Βιδώστε το πώμα εξαερισμού.
 Βιδώστε τις μακριές βίδες στερέωσης στις επάνω 

συζεύξεις και στερεώστε.
 Βιδώστε τους πείρους απόστασης στις κάτω 

συζεύξεις και στερεώστε.
 Με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία: σφίξτε την 

θερμαντική ράβδο με ροπή 20Nm.
 Αν χρειάζεται τοποθετήστε τα αξεσουάρ που 

υπάρχουν στην συσκευασία παράδοσης π.χ. 
ράβδο χειροπετσετών (βλέπε ξεχωριστές 
οδηγίες χρήσης).

Τοποθετήστε τους επάνω συνδετήρες (βλέπε 
εικ. 10–13)

 Σημειώστε τα σημεία διάτρησης (βλέπε εικ. A).
 Ανοίξτε τις τρύπες και τοποθετήστε τα ούπα.
 Στις βάσεις τοίχου ξεβιδώστε τις βίδες ασφαλείας 

και αφαιρέστε τις υποδοχές. 
 Βιδώστε τις βάσεις τοίχου με εξαγωνικές βίδες. 

Προσέξτε την θέση της διάτρησης. 
 Τοποθετήστε τις υποδοχές στις βάσεις τοίχου. 

Προσέξτε την θέση των οπών.
 Βιδώστε τις υποδοχές με τις βίδες ασφαλείας 

μόνο με το χέρι. Έτσι μπορούν οι υποδοχές να 
σπρωχτούν για την ευθυγράμμιση.

Προεγκαταστήστε την κάτω βάση απόστασης 
(βλέπε εικ. 14) 

 Προεγκαταστήστε τον πείρο σπειρώματος στο 
χιτώνιο απόστασης. 

 Σπρώξε το χιτώνιο απόστασης με την διαμήκη 
οπή προς τα κάτω στα μπουλόνια απόστασης 
και αν χρειάζεται στερεώστε με πείρους 
σπειρώματος.

 Στερεώστε και τις δύο βάσεις απόστασης στο 
θερμαντικό σώμα.

Αναρτήστε το θερμαντικό σώμα και 
ευθυγραμμίστε το (βλέπε εικ. 15–19)
Κατά την ευθυγράμμιση λάβετε υπόψη σας την θέση 
των αγωγών σύνδεσης. Οι δύο βιδωτοί σφιγκτήρες 
πρέπει να βιδώνονται χωρίς δυσκολία στο σπείρωμα 
της βιδωτής σύνδεσης και στους αγωγούς σύνδεσης 
δεν επιτρέπεται να υπάρχει τάνυση. 

 Τοποθετήστε δύο βιδωτούς σφιγκτήρες (δεν 
περιλαμβάνονται στην συσκευασία παράδοσης) 
στους αγωγούς σύνδεσης.

 Αναρτήστε το θερμαντικό σώμα από τις βίδες 
στην υποδοχή. Προσέξτε το θερμαντικό σώμα να 
μαγκώσει.

 Για να ευθυγραμμίσετε πλευρικά το θερμαντικό 
σώμα: σπρώξτε τις υποδοχές.

 Για να ρυθμίσετε την απόσταση τοίχου: βγάλτε 
τις υποδοχές ή πιέστε.

 Για να ρυθμίσετε το ύψος: περιστρέψτε στην 
υποδοχή την βίδα ρύθμισης.

Τοποθετήστε την κάτω βάση απόσταση και 
στερεώστε το θερμαντικό σώμα (βλέπε εικ. 
20–30) 

 Σπρώξτε την κάτω βάση απόστασης τόσο προς 
τα έξω, μέχρι εκείνη να ακουμπάει στον τοίχο και 
το θερμαντικό σώμα να στέκεται ίσιο.

 Σφίξτε καλά τις επάνω βίδες ασφαλείας.
 Σημειώστε τις κάτω οπές διάτρησης για τις 

βάσεις απόστασης.
 Πιέστε τον βραχίονα ασφαλείας προς τα πίσω και 

αναρτήστε το θερμαντικό σώμα. Τοποθετήστε 
με τέτοιο τρόπο το θερμαντικό σώμα, ώστε 
να μην προκληθούν ζημιές στην κεφαλή 
θερμοστάτη και στην θερμαντική ράβδο 
(IDV11).

 Στις κάτω σημάνσεις ανοίξτε τις τρύπες και 
τοποθετήστε τα ούπα.

 Αφαιρέστε και τις δύο βάσεις απόστασης από το 
θερμαντικό σώμα.

 Βιδώστε καλά και τις δύο βάσεις απόστασης στον 
τοίχο. 
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 Αναρτήστε το θερμαντικό σώμα από τις βίδες 
στην υποδοχή. Προσέξτε το θερμαντικό σώμα να 
μαγκώσει. 

 Πιέστε και τα δύο καπάκια κάλυψης και σπρώξτε 
προς τα πίσω. 

 Βιδώστε καλά και τις δύο βάσεις απόστασης με 
πείρους σπειρώματος. 

Σύνδεση (βλέπε εικ. 31)
 Βιδώστε καλά και τους δύο βιδωτούς σφιγκτήρες. 

Ολοκληρωτικές ενέργειες (βλέπε εικ. 32)
 Καλύψτε ολόκληρο το θερμαντικό σώμα με την 

συσκευασία προστασίας. 
Θέση σε λειτουργία

 Απομακρύνετε εντελώς τη συσκευασία 
προστασίας μετά τον τελικό καθαρισμό ή πριν τη 
θέση σε λειτουργία. 

 Πληρώστε το θερμαντικό σώμα και εξαερώστε 
από τον εξαερισμό (Ε). Κίνδυνος εγκαύματος!

 Ελέγξτε την στεγανότητα του θερμαντικού 
σώματος και των συνδέσεων.

Ηλεκτρική σύνδεση (με πρόσθετη ηλεκτρική 
λειτουργία)

 Αναθέστε τις παρακάτω ενέργειες σε 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο (σύμφωνα με τις 
ξεχωριστές οδηγίες):
 – Τοποθέτηση και σύνδεση του ηλεκτρικού σετ  
 – Σύνδεση της θερμαντικής ράβδου στο 

ηλεκτρικό σετ
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57–67

BT

> 
15

0

27–37 RL/VL (3/4”)

BL

LE

50

H
18

4
(9

5)

BH

A

> 
15

0

85

26

~7
0

BH  
[mm]

BL  
[mm]

BT  
[mm]

L  
[mm]

A  
[mm]

H  
[mm]

V  
[l]

G  
[kg]

758 508 35 250 104 508 3,7 5,1
1133 508 35 250 104 883 5,5 7,6
1133 758 35 500 354 883 8,1 11,3
1508 508 35 250 104 1258 7,1 10,2
1508 758 35 500 354 1258 10,9 14,9
1883 508 35 250 104 1633 9,1 12,5
1883 758 35 500 354 1633 13,6 18,6

Rückansicht • View from the rear • Vue arrière • Vista posteriore 
Вид сзади • Pohled zezadu • Achteraanzicht • Vista de atrás  

 • Widok z tyłu • Πίσω όψη • 

G Gewicht (leer) • Weight (empty) • Poids (à vide) • Peso (vuoto) • вес (в порожнем 
состоянии) • Hmotnost (v prázd. stavu) • Gewicht (leeg) • Peso (vacío) • • 
Masa (stan pusty) • Βάρος (άδειο) • 

V Wasserinhalt • Water content • Contenu liquide • Contenuto d'acqua • вмещаемое 
количество воды • Objem vody • Watervolume • Contenido de agua • •  
Ilość wody • Περιεχόμενο νερού • 
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   IDV10
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